
Cadastre

PT

PT
Zone HAB-1 - Zone soumise à un PAP NQ

Zone HAB-1 - Zone soumise à un PAP NQ

Zone de servitude IP

Zone de servitude IP

Zone soumise à un PAP NQ

IP

T

154.00

15
5.0

0

156.00

155.00154.00

156.37

156.55

156.49

Cuve de récupération

d'eaux pluviales

V= 10 000 L

<-- 0.50% DN/OD 160PP

Fe:  154.87

Puits d'infiltration

Fe:  155.07

<-- 1% DN/OD 160PP

Fe:  154.91

Fe:  155.16

Fe:  154.95

Fe:  155.00

Fe:  155.09

Fe:  155.16

Fe:  155.26
<-- 1% DN/OD 160PP

<-- 1% DN/OD 160PP

Assainissement projeté

Canalisation eaux pluviales projetée

Fe:  154.91

Regard de contrôle eaux pluviales projeté
DN600

Descente de toitures projetées

Assainissement existant

Canalisation eaux mixte existante

Canalisation eaux pluviales existante

Fe:  154.95

Regard de contrôle eaux usées projeté
DN600

Canalisation eaux usées projetée

Drainage périphérique

Caniveau à grille projeté

Conduite de refoulement
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Concept d'assainissement
Vue en plan
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